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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DIL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TEI]NICA

AREA III PREVENZIONE INCENDI
L.go Santa Barbara. 2 00178 - ROMA - Tel: 0671636251310 - Fax: 06716362507

Prot. N.

Dipartimcnto dci Vigili dcl Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difcaa Civile

DCPREV
REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot. n. 00f26t6 del 0811012009

0011032101 .01 .4106.040D. Qucsiti depositi con
capacità non supariorc a 5 mc

Roma' og (tTT,zflog

Alla Direzione lnterregionale W.F.
del Veneto e Trentino Alto Adige

Via Dante, 53

35139 - PADOVA
(Rif. Nota n. 9560 del1110912009)

Al Comando provinciale VV.F.di Belluno
Via Gregorio XVI, 3 -

32IOO BELLUNO
(Rif. Nota n.12156 del 1210812009\

OGGETTO: Depositi gpl interrati - Quesito relativo alla riduzione delle distanze di
sicurezza da linee elettriche in presenza di cavi di tipo isolato - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente

I'argomento in oggetto,.si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione

Regionale W.F.

{ NTRALE

fv

IL DIRE



Ministero dell-' Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CTVILE

DIREZIONE INTERREGIONALE V.V.F.
DEL VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE

Via Dante,55 -35139 Padova
E-mail dir.veneto@vigilfuoco.it

T el. 049 I 87 59299 F ax. 049 187 53443

Urntcro PRnvpNzloNE INCENDT

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR.VEN
REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n.0009560 del 1110912009

MINISTERO DELL{N{TERNO
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile.
Direzione centrale per la
Prevenzione e la Sicure zza T ecnica.
Area Prevenzione Incendi
Largo Santa Barbara, n. 2
00178 ROM A

AL
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
' E)CPREV
REGrsrRo uFFrcrALE rr1gdF

Prot n 0011830 det2tt}gt2}O{

OGGETTO: Depositi di GPL interrati. Ouesito relativo alla riduzione delle distanze di sicurezza
da linee elettriche in presenza di cavi di tipo isolato.

€, P.C. Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Belluno
Via Gregorio XVI., n. 3
32100 BELLUNO
Rif. Prot. 12156 del l2/08/2009

In allegato alla presente si trasmette copia del quesito inerente I'oggetto, pervenuto
dal Comando di Belluno.

Nel merito questo Ufficio ritiene che le misure di sicurezza atte alla riduzione delle
distanze in oggetto specificate siano unicamente quelle contenute nel DM 1410512004, risultando le
misure altemative proposte valutabili nell'eventualità nell'ambito di un'istanza di deroga ai sensi
dell'art. 6 DPR n. 37 198.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

ET/ep

IL DIRETTO
fio PINI
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MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi e Corsi Antincendio Aziendali

via Gregorio XV I,3 -3 2 I 00 B ELLUN O-tel.0 437 194094 I -fax 043'l I 27 4 I 2

AI

$È.-t
Tramite

DiDartimento deiVigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM.BL
REGISTRO UFFICIALE . USCITA

Prot. n. 0012156 del 12108/2009

108103.01.19. Varie

^Dipartimento dei vigili del Fuoco delsoccorso pubblico e della Difesa Civile
DIR.VEN

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0008241 det l8/08/2009

MINISTERO DELL' INTERNO
Direzione Centrale per la Prevenzione
E la sicurezzaTecnica
AREA PREVENZIONE INCENDI

b

DIREZIONE INTERREGIONALE
Dei VIGILI DEL FUOCO per il
Veneto e Trentino-Alto Adige.
PADOVA

Oggetto : Depositi di GPL interrati. Quesito relativo alla riduzione delle distanze di sicurezza da
linee elettriche in presenza di cavi di tipo isolato.

E' pervenuto a questo Comando il quesito in allegato.

il D.M.l4l0512004 fissa come misura di sicurezza dalle linee elettriche una distanza di m.15,
riducibile am.7,5 qualora il deposito sia di tipo interrato.

Con la nota allegata si chiede se la sostituzione dei cavi elettrici con cavi isolati del tipo come
riportato dalla documentazione allegata, possa costituire una misura di sictnezza equivalente alle
di stanze di sicur ezza succitate.

Si resta in attesa delle determinazioni che codesto Ministero riterrà no esprimere in merito.
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Spettabile
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO
Via Gregorio XVft
32100 - BELLUNO (BL)

OGGETTO: Richiesta di chiarimento.

In ipotesi di installazione di un serbatoio di gpl interato, ad una distanza di
siqnezza da una linea elettrica aerea di media tensione, inferiore a quanto previsto dal D.M.
1410512004 (art. 7.1), sono a chiedere se, sostituendo i cavi elettrici "nuCi" della linea elettrica
suddetta con cavi "isolati" tipo "Elicor", si possano ridurre o annullare le distanza minime previste.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.

Igne,li 05-07-2009
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GAVI PER MEBTA.TEI-ISST.IE_TRIP0.Aru AD gIcA vststlE coNco,q.rrroR, Dr.{rtnrrNro eorqa oórv cdwìa'ffiEAffiop r-Er{GA sorro q*na or por-sruaG ÈÉriÉ'ÈóffiirÈ=
DI ACCWO RI\,ESrrrO Dl ALLLffúIMO

Slgla ARG| l-FECf-rZrAA0 kV

DC4389
Rt I - 1lA

r - Frrnr porîcnle
n - Condutfrort

rrr - Sîtuto rmlcoodultoÉ

PROSPETIO - Cqtpfterísf'tchc dcí csw

rv - flolsnlo
v - Stralo rrrnicondrrftort
v - Schcrrno

ur - Guolno
vrr - Srdmpiglfqfurs

fsempio dí descrizione ndotto :

ie ;A.;Yi-ó-r H:r.illElo-i*i$i{ìri . iA|BiFjTr,Hii.iEjxiii;,i,i.zt l:i,i1,,ii ..ik;Vi, iúj Ei

Diomairo

sír-coscritto

nomln€le
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'Cornntg norninqls formlcq
' dl corto clrcutto (2)

I volori di portcto wlqòoo în regiml gorrncnr.nlo- 9rr i covt ta <rtta- hggecrnaota man.o (2 tcrn/h) *posrigl rob posofi rínsotoznrcnlo, lomporururrc di rif.ri;.nfo ;;tùÈ'ìO e lomprrolur.o di rílarimrntodeí condqtH gO ó
t volod dcllo corrrnl" ,,ohnqh lorrnìcc di ccrlo clrrufio .vulgono ncllo r6€u.nll condizíoot : ds,.oro dalcorlo círcullo O,& lompeqlure lnìzîale c linqtq dcl oorîdaffìoa eO è c ?SO C, drglf rctrcrrnl Ts C c fSO Cr drllq luno por.lonle 60 C € ISO C.


