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OGGETTO: Impianti termici realizzati con diffrrsori ad irraggiamento luminoso di tipo "4"

installati all'interno di luoghi di culto.
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Si riscontra la nota di codesta Direzione Regionale inerente I'installazione in luoghi di

culto di un impianto di riscaldamento con diffirsori ad-irraggiamento di tipo ",{" alimentati a gas

metano' 
premesso che questi apparecchi non sono prowisti di collegamentg a carura fumaria o di

dispositivo di evacuazioL o"i^irodotti della comùustione all'esterno del locale nel quale sono

installati, tenuto *n;; defle indiòazioni fornite sullo stesso argomento con la nota P1056/4134 sott

5g del 2sllolzoxodall,allora Ispettorato Insediamenti civili, iommerciali, artigianali e.industriali,

sentito anohe il c.c.T.s., si ritiene 
"rtr 

iroortti apparecchi non debbano essere installati nei luoghi

soggetti ad affollamento di persone come possong es:ere considerati i luoghi di culto'

La suddetta conclusion. *rutoiro riu da valutazioni sugli incidenti verificatisi con

intossicazione di persone provocata dJf inalazione dei prodotti a:9 :gTl"stione' 
generati da

questi apparecchi ;;i; J" ir11ro {i*lotto, in analogia" à* O'rrA. W044996 per gli impianti di

riscaldamenlo rcaliz'zati con tubi radianti'
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