
Risposta Ministero 
 
 Facendo seguito alla nota dello scrivente Ufficio prot. n° P1400/4134 sott. 58 del 2 marzo 
2000, si comunica che la problematica indicata in oggetto è stata esaminata dal Comitato Centrale 
Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi. 
 Al riguardo, il suddetto Comitato ha stabilito che gli apparecchi denominati radiatori 
individuali a gas, anche se di tipo C, sono assimilabili alle stufe e pertanto non possono essere 
utilizzati negli ambienti scolastici ai sensi del punto 6.3.0 del D.M. 26 agosto 1992. 
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