
Risposta Ministero 
In relazione a quanto indicato in oggetto,  si concorda con quanto espresso dall’Ispettorato 
Regionale circa il quesito formulato da un Comando. 
 
Parere Ispettorato  
Si trasmette il quesito allegato concordando  con quanto espresso dal Comando. 
 
Quesito Comando  
Per aderire ad analoga richiesta formulata a questo Comando da una società interessata , si prega di 
volere chiarire se i depositi di gasolio a servizio di gruppi elettrogeni di potenza complessiva 
inferiore a 25 Kw sono da inserire tra le attività soggette al rilascio di Certificato di Prevenzione 
Incendi. 

A giudizio di questo Comando, per il caso in esame si potrebbe estendere il concetto già 
stabilito al punto 5.1 della Circ. M.I. n° 52 del 20.11.1982, per il quale gli impianti di produzione di 
calore di potenzialità inferiore alle 100.000 Kcal/h non sono soggetti al rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi qualunque sia la capacità del relativo serbatoio. 
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