
Con le note indicate a margine è stato posto un quesito relativo all'applicazione del D.M. 12 aprile 
1996 nei locali disciplinati dalla circolare n° 75/67. 
Al riguardo si ritiene che l'Installazione di generatori di aria calda a scambio diretto, disciplinata 
dal punto 4.5.2 del citato decreto, sia ammessa anche nei locali di esposizione e vendita purché 
l'affollamento massimo ivi previsto non sia superiore al valore di 0,l persone per mq. 
 


