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Con riferimento al quesito posto da un Comando VV.F., si ritiene, anche in analogia con la 
lettera-circolare n° 13167/4105 sott. 92 del 23 agosto 1993 relativa all'isolamento acustico 
degli impianti di riduzione della pressione del gas naturale ubicati in cabina, che la 
protezione delle aperture di ventilazione con filtri assorbenti non deve ridurre la superficie 
netta di aerazione richiesta dalla circolare MI.SA. n° 31/78. 
Pertanto le superfici di aerazione dovranno essere calcolate sulla base delle caratteristiche 
fisiche del filtro fornite dal produttore. 
Detti filtri dovranno inoltre essere realizzati con materiali aventi le stesse caratteristiche di reazione 
al fuoco previste dalla citata circolare per le strutture dei locali. 
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