
 
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si comunica che l’argomento è stato sottoposto 
all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con il 
quale si concorda, è che l’installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito, non determina 
la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole 
portate termiche dei bruciatori medesimi. 
 


