
 
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si comunica che questo Ufficio ha 
provveduto ad acquisire al riguardo il parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per 
la prevenzione incendi. 
L'avviso del suddetto Comitato, con il quale si concorda, è che possa essere ammessa la 
coesistenza in un'unica centrale termica tra un bruciatore alimentato e gasolio ed uno 
alimentato a G.P.L. purché: 
 
- la centrale termica abbia accesso dall'esterno; 
- venga realizzato all'esterno del locale un contenimento con soglia rialzata di altezza non 

inferiore a 20 cm ad almeno 60 cm dall'apertura di ventilazione; 
- venga installato un rilevatore di G.P.L. a pavimento collegato ad un allarme e ad una 

elettrovalvola per l'intercettazione del gas all'esterno del locale. 
 


